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Prufbericht Technologiezentrum Wasser (TZW) w H

Karlsruhe

DVGW-Technologiezentrum Wasser; Karlsruher Str, 84, 76139 Karlsruhe

DVGW

Auftraggeber Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG

Am Hohen Markstein 3
74722 Buchen

Probennahmestelle
VB Mudau, HB Stallenbirken (Br.2,3,4 n. INKA)

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
20.04.2020 20.04.2020 Gronki, Thomas * 2020006254

Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GwW Verfahren
Farameter der Gruppe B nach TrinkwV, Fassung 2618
Phys.-chem. Untersuchungen nach Anlage 2, Tell ]
Benzol <BG ugfl. 0,10 1,0 CIN 38407-43:2014-10
Bor _ <BG mgiL 0,02 1,00 DINENISO 17294-2:2005-02
Bromat <BG HglL 1,0 10 CIN EN IS0 15061:2001-12
Chrom < BG mgiL 0,0008 3,060 DCIN ENISC 17294-2:2005-02
Cyanid, gesamt <BG mg/L 0,01 0,05  DINENISC 14403-2:2012-10
Flucrid 0,07 myg/L 0,05 1,5 CIN EN ISC 10304-1:2009-07
Nitrat 13,2 mg/L 0.5 50,0 DIN EN ISC 10304-1:2009-07
Quecksilber <BG mg/L 0,00008 ,00100 DIN EN 13506:2002-04
Selen . <BG mgiL 0,001 0,010  CIN ENISO 17294-2:2005-02
Uran 0,0004 mgiL 0,001 0,0100 CINEN ISC 17294-2:2005-02
Leichtfl. Halogenkohlenwasserstoffe
1,2-Dichlorethan <BG pgiL 0,10 3,0  DIN38407-43:2014-10
Tetrachlorethen <BG HgiL 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Trichlorethen 0,12 pgiL 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Summe Tri- und Tetrachlorethan 0,12 pgiL 10 DIN 38407-43:2014-10
PSM-Wirkstoffe und Metabolite
2.6-Dichlorbenzamid <BG pah 0,010 DIN 38407-36:2014-09
Alachlor <BG g/l 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Amatryn <BG el 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Atrazin <BG pail 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin <BG ugfl 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Bromacil <BG peil 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Carbetamid <BG pgfl 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Chlortoluron <BG Halk 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Chloridazon <BG KoL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Cyanazin <BG Wail 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-08
Cesmetryn <BG pall. 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Biuron <BG ugiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-0%
Hexazinon <BG HglL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Iscproturon < BG HglL - 0,010 0,40  DIN 38407-36:2014-09
Lenacil <BG Hall. 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
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Probennahmestelle

Prohenahme

VB Mudau, HB Stallenbirken (Br.2,3,4 n. INKA)

Probeneingang, Untersuchungsbeginn

Probenehmer

Pi'obe-Nr.

20.04.2020 20.04,2020 Gronki, Thomas * 2020006254
Parameter bel °C Ergehnis Einheit BG GwW Verfahren
Linuron <BG pall 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Metalaxy! <BG pa/l 0,010 0,10 DIN 38407-36;2014-09
Metamitron <BG pa/l 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor <BG gl 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Methabenzthiazuren < BG ugfl 0,010 0,70 DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron < BG ugil 0,010 0,10 DN 38407-36:2014-09
Metoxuron < BG ugil 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metribuzin <BG ugll 0,010 0,10 DiN 38407-36:2014-09
Menolinuron <BG uglL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Pandimeathalin <BG gL 0,010 0,10 DIN 38407-38:2014-09
Phenmedipham <BG gL 0,010 0,10 DIN 38407-36,:2014-09
Propachlor <BG ugiL 0,025 0,10 DIN 38407-3¢:2014-09
Procymiden <BG Wil 0,025 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Prometryn <BG ugil 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Propazin <BG gL 0,010 0,10 DiN 38407-36:2014-09
Sebuthylazin <BG ugiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Simazin < BG ugiL 0,010 0,10 DIN 38407-36.2014-09
Desethylsimazin <BG gL 0,010 0,10 DIN 38407-26:2014-09
S-Metolachlor <BG gL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Terbuthylazin < BG uglL 0,010 0,10 DiN 38407-36:2014-09
Desethylterbuthylazin <BG pgll 0,010 0,10 DIN 38407-36.2014-09
Terbutryn <BG pgiL 0,010 0,10 DiN 38407-35:2014-09
Triadimefon <BG pg/L 0,010 0,10 DiN 38407.36:2014-09
Triadimenol <BG pall 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Triallat <BG pg/l 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Trifluralin <BG ugiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2034-00
Phys.«cham, Uidersuchungen nach Anfage 2, Teil i
Trihalogenmethane
Trichlormethan (Chicroform) <BG pgiL 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Bromdichlormethan <BG il 0,10 DIN 38407-43;2014-10
Ribramchlormethan <BG gl 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Trikremmathan {Bromoform) <RBG g, 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Summe Trihalogenmethane 0,000 Ligh, 10 DIN 38407-43:2014-10
Ehws.-chom, Untersuchungen nach Anfage 3
Farbung, qualitativ ohne - DIN EN ISO 7887:2014-04
Tritbung, qualitativ ohne “ DIN EN IS0 7027;2000-04
Geruch, qualitativ ohna - DIN EN 1622:2006-10
Farbung, SAK bei 436 nm <BG 1fm 01 0.5 DIN EN IS0 7387:2012-04
Tribung, quantitativ 0.1 FNU c,01 1,0 DIN EN 1SO 7027:2000-04
Triibung, quantitativ (anges.) - FNU 0,01 DIN EN IS0 7027:2000-04
Geruchsschwellenwert 23,0 <BG - 1 3 DIN EN 1822:2006-10
Fassungstemperaiur (T-Fass.) 10,2 °C DIN 38404-4:1876-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 20°C 20,0 292 pS/em DIN EN 27888:1993-09
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C 25,0 326 uSlem 2790 DIN EN 27888:1993-00
pH-Wart 22,3 7,80 - 6,50 - 9,50 DIN EN IS0 10523:2012-04
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Probennahmestelle
VB Mudau, HB Stallenbirken (Br.2,3,4 n. INKA)

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
20.04.2020 20.04.2020 Gronki, Thomas * 2020006254
Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren
pH-Wert bei T-Fass. 10,2 8,02 - 6,50 - 9,50 DIN 38404-10-R3:2012-12
pH-Wert n. Calcitsattig. b. T-Fass. 7,91 - DIN 38404-10-R3:2012-12
pH-Wertabw. vom Gleichgewicht C, 11 - DIN 38404.10-R3:2012-12
Saurekapazitat bis pH = 4,3 22,9 2,51 mmoliL 0,010 DIN 38409-7:2005-12
Saurekapazitat bis pH = 8,2 - mmal/L 0,005 DIN 38409-7:2005-12
Basekapazitat bis pH = 4,3 - mmolL 0,005 DIN 38409-7:2005-12
Basekapazitat bis pH = 8,2 22.4 0,067 mmokL 0,005 DIN 38409-7:2005-12
Hérte (Summe Ca- u. Mg-lonen) 1,54 mmaoilL Berechnung
Hérte 8,6 *dH Berechnung
Sattigungsindex 0,12 - DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcititsekapazitat <BG mgiL 1 5 DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcitabscheidekapazitat 2 mgil. 1 DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcium 381 mgiL 0,5 DIN EN IS0 11885:2009-09
Magnesium 14,3 mg/L 0,6 DIN EN 150 11885:2009-09
Natrium 3,2 mg/L 0,3 200 DIN EN IS0 11885:2008-09
Kalium 1,1 mg/L 0,3 DIN EN SO 11885:2009-09
Ammonium <BG mg/L 0,1 0,50  DINENISO 11732:2005-05
Eisen <BG mg/l. 0,01 0,20 DIN ENISO 11885:2000-09
Mangan <BG mgiL 0,005 0,060 DIN ENISO 11885:2009-09
Aluminium < BG mg/L 0,02 0,20 DIN EN ISO 11885:2009-00
Aluminium, gelost - mg/L 0,02 DIN EN ISO 11885:2009-09
Chlorid 17,7 mg/L 1,0 250 DIN EN SO 10304-1:2009-07
Sulfat 4.9 mgiL 1,0 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
TOC 0,25 mgiL 0,20 DIN EN 1484:1957-08
Walters phys.~chem. Unfersuchusgon
SAK bei 254 nm 0,2 1im 01 DIN 38404-3:2005-07
Sauerstoff 11,2 mg/L 0,5 DIN EN 25813:1893-01
Silicium 4,4 mg/L 01 DIN EN IS0 11885:2000-09
Phosphat, gesamt 0,19 mgil 0,01 DIN EN IS0 6878:2004-09
Nitrit < BG mgiL 0,81 0,10 DIN EN IS0 13395:1996-12
Chleridazon-Desphenyl 0,022 Hall 0,020 PV M 3200/0
N,N-Dimethylsulfamid 0,021 HalL 0,010 PV M 3300/0
Bemerkung:
BG = Bestirhmungsgrenze; GW = Grenzwert nach TrinkwV _— ? f
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf Untersuchungsende, Karlsruhg, den  12.05.2020 -#

Dr. F. Sacher

die untersuchte Probe. Gruppenieiter

* interner PN im QM-System  **; externer PN im QM-System

hei Probanehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse fir Probe wie erhalten
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